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Cablage sirene sur centrale SPC

Le but de cette note est de connecter une siréne autoalimentée extérieure ou intérieure sur le
centrale SPC et ses périphériques
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SUPPORT INFORMATION

1. Cablage siréne sur carte mere SPC
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2. Céablage sirene sur module extension 8Entrées/2Sorties SPCE652
SPCE652
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1. Cablage siréne sur coffret chargeur SPCP332/333
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SUPPORT INFORMATION

If you have any questions, please contact our Technical Competence Centre.

Contact details can be found on our website.
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