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Hur man kopplar två PP500 till en E200 nod 
 
 

Denna guide är för hur man kopplar in två läsare mot en E200 nod 
 
▪ När man kopplar två läsare till en E200 nod så får man ingen IN eller UT händelse, Vill 

man detta så måste man ha två E200 noder 
▪ Du behöver två skydds dioder ex. 1N4148,1N4001 eller liknande 
▪ Båda läsarna måste vara konfigurerade för Clock/Data 
▪ En 5-par kabel behövs mellan E200 och båda läsarna 
▪ E200 noden måste konfigureras för Clock/Data 
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1. Konfigurera läsaren för Clock / Data. 

 
Ta ut spännings plint 
 
Tryck in B knappen och håll den intryckt. 
 
Sätt in spännings plint igen 
 
När den röda och den gröna lysdioden tänds så släpp B knappen. 
 
Tryck A3 och sedan B knappen 
 
Du hör en ton som säger att läsaren är konfigurerad. 
 

 

2. Konfigurera E200 för Clock / Data läsare 

 
Flytta Jumper 1 (EOL) till dom två nedre stiften. 
Ta bort Jumper 2  
Se bild nedan. 
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3. Inkoppling till E200 
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If you have any questions, please contact our Technical Competence Centre. 

Contact details can be found on our website. 
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