SUPPORT INFORMATION
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2019-01-11

Création secteur commun sur centrale SPC

Le but de cette note d’application est de montrer comment paramétrer une zone commune a
plusieurs secteurs.
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1. Cas n°1

Un immeuble dans lequel il y a 4 entreprises différentes surveillés de fagon indépendantes et une cage d’escalier
commun pour toutes les entreprises. On souhaite que la gage d’escalier soit en MES totale a partir du moment ou toutes
les entreprises sont en MES Totale ; on souhaite également que la cage d’escalier soit en MHS a partir du moment ou au

moins une des entrepris passe en MHS.

Entreprise 4

Entreprise 3

Entreprise 2

Entreprise 1 1

Paramétrage :

Secteurs :
Via le menu « Configuration/Secteurs ».

Créer 4 Secteurs indépendant (1 secteur par entreprise) :

2N =i S s s . . P
Jl" S spC Accueil Hardware Systeme Entrées Sorties Portes Secteurs Calendriers Changer son code Avance
—' Secteurs Groupes Secteur
| | Etats Configuration sauvegardée
Secteur Libellé Editer Effacer
N
J JDB 1 Entreprise 1 il
2 Entreprise 2 il il
. Utilisateurs 3 Entreprise 3 il il
@ Configuration 4 Entreprise 4 2| |

A
(4m3) communications

aw

= | Fichier

TCC-2019-019_Création-secteur-commun-SPC_324 01 FR



SUPPORT INFORMATION

Créer ensuite un 5éme secteur « Cage escalier »

‘f ™, spe Accuell Hardware Systeme Entrées s Secteurs Calendriers Changer son code Avancé
L0
Secteurs Groupes Secteur
Etats Modifier paramétres Secteur
N Secteur 5
JDB
Libelle Cage escalier Description de Secteur

Entrée / Sortie

Utilisateurs.

Tempo d'entrée 1 B0 secondes '(F%u:pgsgzn)secnnde pour effectuer la MHS.
Configuration Tempo d'entrée 2 0 Secondes '(F%rlfpgsg:n) seconde pour effectuer la MHS.
. o .
Tempo de sortie 0 Secondes '(F%mpsg;n)secunde pour quitter les locaux lors de la MES, laisser & 0 si la MES doit eftre immédiate.
Communications -
Pas de tempo de sortie Sélactionner pour abréger Ia tempo de sortie avec une zone de type ‘Tempo de sortie’ ou ‘Temporisée's attribut ‘Derniére issug’
MHS par radio limitée v La télecommande radio ne peut faire la MHS que pendant la tempo d'entrée, interdit donc la MHS de 'extérieur des batiments
£ | Fichier Accés refusé si alarme L'accés sera temporairement refusé aprés une alarme
Empéche les MES. Empéche les MES par clavier
Empéche les MHS Empéche la MHS par clavier
Autorisation avant MES/MHS Désactiver v Une autorisation doit &tre donnée avant que la MES/MHS de ce secteur ne soit faite

Options MES/MHS Partielle

MES Partielle A MES Partielle B
MES Partielle valide Sélectionner pour valider les MES partielles.
MES Part. temporisée Valide la temporisation d'Entrée/Sortie pour la MES Partielle
Attribut zones accés Change le comportement des Zones avec I'attribut Accés. Ces entrées deviennent temporisées en MES Partielle
Zones type Entrée/Sortie Change le compertement des Zones de type Entrée/Sortie. Ces entrées deviennent des Zones d"Alarme en MES Partielle
Attribut Zones locales Désactive |a transmission des alarmes en MES Partielle
Pas de siréne Aucune siréne ne sera activée en MES partielle
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Lier le secteur « Cage escalier » aux 4 autres secteurs et activer via le menu « Parametres secteurs liés » les fonctions

« MES Totale » et « MHS ».

MES Partielle A
MES Partielle valide

MES Part. temporisée
Attribut zones accés
Zones type Entrée/Sortie
Attribut Zones locales

Pas de siréne

MES Partielle B

Sélectionner pour valider les MES partielles.

Valide Ia temporisation d'Entrée/Sortie pour la MES Partielle

Change le comportement des Zones avec I'attribut Accés. Ces entrées deviennent temporisées en MES Partielle

Change le comportement des Zones de type Entrée/Sortie. Ces entrées deviennent des Zones d'Alarme en MES Partielle
Désactive 1a fransmission des alarmes en MES Partielle

Aucune siréne ne sera activée en MES partielle

Paramétres Secteurs Liés
MES Totale
MES de Tous
Empéche la MES
Empéche la MES de tous
MHS
MHS de tous
Empéche la MHS
Empéche la MHS de tous
Autorise les MES

Secteurs liés
¢/ 1 Entreprise 1

«| 2: Entreprise 2

Sélectionner quels secteurs sont liés & ce secteur.

#| 3 Entreprise 3
#| 4 Entreprise 4

MES de ce secteur lorsque tous les secteurs liés sont en MES total

MES totale de tous les secteurs liés lorsque ce secteur est en MES total

Empéche la MES totale de ce secteur si un des secteurs lié n'est pas en MES totale
Empéche la MES totale des secteurs liés si ce secteur n'est pas en MES fotale
MHS de ce secteur quand un des secteurs lié est MHS

MHS de tous les secteurs ligs guand ce secteur est MHS

Empéche la MHS de ce secteur si un des secteurs lié est en service fotale
Empéche la MHS des secteurs ligs si ce secteur est en MES totale.

Auterise les MES pour les secteurs ligs

Calendrier
Calendrier
MES Totale
MHS

Transmission
Valider
MES trop tot
MES trop tard
MHS trop tot

MHS trop tard

Mise En / Hors surveillance

Temps de présignalisation (*)

Entrées

Aucun

10

Durée
[0 - 120 Min].

0
0

Via le menu « Configuration/Entrées/Toutes zones »

Sélectionner le calendrier qui gérera les horaires de fonctionnement
Sélectionner si le Secteur doit se meitre en service automatiqguement par le calendrier

Sélectionner si le Secteur doit se mettre automatiguement Hors service par le calendrier

Sélectionner si la MES manuelle faite avant I'neure du calendrier {moins le delai) générera une transmission.
Sélectionner si le secteur qui n'est pas mis en service & 'heure du calendrier (plus delai) deit générer une transmission
Sélectionner si la MHS manuelle faite avant I'neure du calendrier (moins |e delai) générera une transmission.

Sélectionner si le secteur qui n'est pas mis Hers service & I'heure du calendrier (plus delai) doit générer une transmission

Durée en minutes de la présignalisation de MES automatigue.
(0-30)

Paramétrer I'entrée associée a la cage d’escalier sur le secteur « Cage escalier »

{’—\I SPC Accueil Hardware Systéme Entrées Sorties Secteurs Calendriers Changer son code Avancé
Toutes Zones Zones X-Bus Zones Radio
; Etats Zone Entrée Libelié Type Secteur Auributs
. 1 Centrale - Entrée 1 IR entreprise 1 Alarme v 1: Entreprise 1 ¥ [
08 2 Gentrale - Entrée 2 IR entreprise 2 Alarme v 2 Entreprise2 ¥ 0]
3 Centrale - Enirée 3 IR entreprise 3 Alarme v 3. Entreprise 3 v L]
\ Utilisateurs 4 Centrale - Entrée 4 IR entreprise 4 Alarme v 4; Entreprise 4 ¥ []
B G 5 Centrale - Entrée 5 IR escalier Entrée / Sortie v 5: Cage escalier ¥ 0] I
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2. Cas n°2

2 magasins indépendant ayant une entrée qui donne accées a un couloir commun. On souhaite que le couloir commun
passe en MES Totale si les 2 magasins sont en MES Totale ; on souhaite également que le couloir commun passe en

MHS si 1 des magasins est en MHS.

Magasin A
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Paramétrage :

Secteurs :
Via le menu « Configuration/Secteurs ».

Créer 2 Secteurs Magasin A et Magasin B :

v - - . ; . -
{‘\‘ $PC Accueil Hardware Systéme Entrées Secteurs Calendriers Changer son code Avancé
T Secteurs Groupes Secteur
| | Etat :

| ) s Secteur Libellé Editer Effacer
. 1 Magasin A

JDB g il

2 Magasin B il

Communications

| Fichier
A i eme i
Creer ensuite un 3*™e secteur « Couloir commun »
SPC Accueil Hardware Systéme Entrées Secteurs
Secteurs Groupes Secteur
Etats Secteur ajouté
Modifier paramétres Secteur
JDB
Secteur 3
Libelle Couloir commun
Utilisateurs
Entrée / Sortie
Configuration Tempo d'entrée 1 10 Secondes
Tempo d'entrée 2 0 Secondes
Communications
Tempo de sortie 10 Secondes
Pas de tempo de sortie
Fichier MHS par radio limitée
Accés refusé si alarme
Empéche les MES
Empéche les MHS
Autorisation avant MES/MHS Désactiver T

Options MES/MHS Partielle
MES Partielle A
MES Partielle valide

MES Part. temporisée
Attribut zones accés
Zones type Entrée/Sortie
Attribut Zones locales

Pas de siréne

Calendriers

Changer son code

MES Partielle B
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Avancé

Description de Secteur

Temps en seconde pour effectuer la MHS.
(0-999)

Temps en seconde pour effectuer la MHS
(0-999)

Temps en seconde pour quitter les locaux lors de la MES. laisser 4 0 si la MES doit e*tre immédiate.
(0-999)

Sélectionner pour abréger la tempo de soriie avec une zene de type 'Tempo de sertie’ ou "Temporisée' attribut 'Derniére issue’
La télécommande radio ne peut faire la MHS que pendant la tempo d'entrée, interdit donc la MHS de I'extérieur des batiments
L'accés sera temporairement refusé aprés une alarme

Empéche les MES par clavier

Empéche |a MHS par clavier

Une autorisation doit étre donnée avant que la MES/MHS de ce secteur ne soit faite

Sélectionner pour valider les MES partielles

Valide la temporisation d'Enirée/Sortie pour la MES Partielle

Change le comportement des Zones avec |'aitribut Accés. Ces entrées deviennent temporisées en MES Partielle

Change le comportement des Zones de type Entrée/Sortie. Ces entrées deviennant des Zones d'Alarme en MES Partislle
Désactive la fransmission des alarmes en MES Partielle

Aucune siréne ne sera activée en MES partielle
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Lier le secteur « Couloir commun » aux secteurs « Magasin A » et « Magasin B » et activer via le menu « Parameétres

secteurs liés » les fonctions « MES Totale » et « MHS ».

Options MES/MHS Partielie

MES Partielle A MES Partielle B
MES Partielle valide Sélectionner pour valider les MES partielles
MES Part. temporisée Valide la temporisation d'Entrée/Sertie pour la MES Partielle
Attribut zones accés Change le comportement des Zones avec l'aitribut Accés. Ces entrées deviennent temporisées en MES Partiglle
Zones type Entrée/Sortie Change le comportement des Zones de type Entrée/Sortie. Ces entrées deviennent des Zones d'Alarme en MES Fartielle
Attribut Zones locales Désactive 1a fransmission des alarmes en MES Partielle
Pas de siréne Aucune siréne ne sera activée en MES partielle
Paramétres Secteurs Ligs
MES Totale d MES de ce secteur lorsque tous les secteurs liés sont en MES total
MES de Tous MES totale de tous les secteurs liés lorsque ce secteur st en MES total.
Empéche la MES Empéche la MES totale de ce secteur si un des secteurs lié n'est pas en MES totale
Empéche la MES de tous Empéche la MES totale des secteurs liés si ce secteur n'est pas en MES totale
MHS v MHS de ce secteur quand un des secteurs lié est MHS
MHS de tous MHS de tous les secteurs liés quand ce secteur est MHS.
Empéche la MHS Empéche 1a MHS de ce secteur si un des secteurs |ié est en service totale
Empéche la MHS de tous Empéche la MHS des secteurs Iiés si ce secteur est en MES totale
Autorise les MES Autorise les MES pour les secteurs ligs
Secteurs liés Sélectionner quels secteurs sont liés & ce secteur.
# 1. Magasin A # 2: Magasin B
Calendrier
Calendrier Aucun A Sélectionner le calendrier qui gérera les horaires de fonctionnement
MES Totale Sélectionner si le Secteur doit se mettre en service automatiquement par le calendrier
MHS Sélectionner si le Secteur doit se mettre automatiguement Hors service par le calendrier
Transmission
Valider 0] -?gi;é;in].
MES trop tot 0 Sélectionner si la MES manuelle faite avant 'heure du calendrier (meins le delai) générera une transmission.
MES trop tard 0 Sélectionner si le secteur qui n'est pas mis en service & I'neure du calendrier (plus delai) doit générer une transmission.
MHS trop tot 0 Sélectionner si la MHS manuelle faite avant 'neure du calendrier (moins le delai) générera une transmission
MHS trop tard 0 Sélectionner si le secteur qui n'est pas mis Hors service & 'heure du calendrier (plus delai) doit générer une transmission
Mise En / Hors surveillance
Temps de présignalisation (*) 10 E);r_égoe? minutes de la présignalisation de MES automatique.

Entrées
Via le menu « Configuration/Entrées/Toutes zones »

Paramétrer I'entrée associée au couloir commun sur le secteur « Couloir commun ».

D N — Hardware Systeme Entrées Sorties Secteurs Calendriers Changer son code Avancé
Toutes Zones Zones X-Bus Zones Radio
; Etats Zone Entréy Libelté Type Secteur Attributs
. Centrale - Enirée 1 IR entreprise 1 Alarme 1: Magasin A L]
0B 2 Centrale - Entrée 2 IR entreprise 2 Alarme v 2: Magasin B v [ |
) 3 Centrale - Entrée 3 IR couloir Entrée / Sortle v 3: Couloir commun ¥ ] I
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If you have any questions, please contact our Technical Competence Centre.

Contact details can be found on our website.
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Vanderbilt International GmbH

vanderbiltindustries.com
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